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Федермьная с,гryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо,lглия человека

Филиал ФБУЗ <<I|eHTp гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском,
Балахнинском, Варшавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Урепском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город ШахУнья, гороД
Чкаловск

606502, Ншлсегородская область, г.Горолеu, ул.,Щоватора, 9.

Телефон, факс; (83161) 9-15-82
иннкпп 5262lз 6833 1524 80200 1

_ окпо 0192з244, огрн 1055248048866

испьiтАтЕльныЙ лдьорАторныЙ цшнтр (илц)

Адрес ИJЩ: Атгестат аккредитации
606650' Ншкегородская область' г. Семенов, ул' N9 РоСС RU. 0001,510860 от 28,11.20|2r,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды

м 4980 оm 14.07.2017

Заказчик (наименование орган"rчr,rr, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ " Воdоканал". Нuэюееороdская обл, р.п, Воскресенское, ул. Феврапьская, d.27

Наименоваппе шробы (образuа):
в о d а поdз емных uсmочнl,lко в

Юрпдическое лицо, индивпдуальный предпрпншматель или фшзпческое лшцо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКХ" ВоOоканал", Нuэtсеzороdская обл, р,п, Воскресенское, ул, Феврапьская, 0.27
Адрес, место, где производился отбор:

МУП ЖКХ " ВodoKaHall", Воdозаборнм cnBactcuчa,
Нuэюеzороdскм обл, Воскресенскuй р-н, с,Возdвuэюенское- l

Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Инэюенер -эколо z Ле б е d е в а О. А.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942,2012

.Щата и время отбора: 13,07.20l7 ]0 ч, 40 MuH.

.Щата и время доставки в ИЛЩ: 13,07.2017 ] ] ч. 00 мuн.

Условия доставки: без охлаэюdенuя

Сопроводительный документ: Проерамл,tа uспыmанuЙ с акmом оmбора проб оm
]3.07,20]7 е,

Отдел (филиал) ФБУЗо направивший пробу (образеu):
С анumарн о - 2u2uе нuче скuй оmd ел

Основание проведеншя испытаний: dоzовор оm 20,03,2017 е, М 107-С
По dоеовору

Код пробы (образuа): 4980,17хб
НЩ на объем испытаний ш их оценку:

СанПuН2.].4.1074-01 "Пumьевмвоdа.ГuеuенuческцеmребованuяккачесmвуBodbl
ценmраJlцзованньlх сuсrпем пumьевоlо воdоснабсюенuя. Конmроль кQчесmва. Гuzuенuческuе
mребованuя к обеспеченuю безопасносmu сuсmем Zорячеео воdоснабсюенl,!я,,|'

ГН 2,1,5,1315-03 "Преdельно dопусmuмые конценmрацuu (ПЩК) хu,lJуItлческuх веu,!есmв в воёе BodHblx

объекmов хозяйсmвенно-пumьевоео u кульmурно-бьtmовоzо воd опольз oBaHlM"

14,07,2017 z..Щата окончания пспытаний:



ч

Протокол

РЕЗУЛЪТАТЫ ИСПЫТАНИИ

t

испытаний Nb 4980 рт 14.07.2017

Код п 4980. l 7хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Ns
п\л

Определяемые
показатели ,

Результаты
исгьlтаний

Норматив Единиrьl
измерениJI

НЩ на методы
исгштаний

Ппивкчс менее 0.04 не более 2 баллы гост зз5|-74

2 Железо 0.22 + 0.05 не более 0"3 мг/дм3 ПнПФ 14,|:2:4,50-96

J Ниmаты (по NO3) Lz;lб + I,91 не более 45 мг/дм3 гост 33045-14

4 Хлориды 4.5 + 1.з не более 350 мг/л гост 4245-,72

5 .жесткость общая |.6 * 0,2 не более 7 оЖ гост з1954-12

6
Водородньтй
показатель (рН) 6,27 + 0,05 отбдо9 единицы рН

пнд Ф
97

,| окисляемость
пеоманганатншI

2,4 + 0,2 не более 5 мгО2/4м3

8
Общая минерiшизация
(сухой остаток)

114;0 + 13,7 не более 1000 мг/л гост |8164-,72

9
Нефтепролукты
(cvMMaoHo) менее 0,005 не более 0,3 мг/дм3

0 Запах при 20 ОС Не обнаружено не более 2 баллы гост зз51,-74

l1 Запах при 60 оС не обнаружено не более 2 баллы гост зз51-74

2 MITHocTb менее 0,58 не более 1,5 мг/дм3 гост зз5|-14

1з TIBeTHocTb Менее 5 не более 20 гDад. гост 31868-12

4 Счльфаты |1.2 + 2.2 не более 500 мг/дм3 гост зI940-z0|2

Испытания проводили:
Должность. Ф.и.о Подпись

ФельдшеD-лаборант Самыгина Э.А. /-.Т
ппобы (об 4980,1 7хб

Микробиологическая лаборатория
N9

п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Норматlв Единиlýt
измеDениrI

Н,Щ на методь]
исrштаний

1 окБ не обнаружено не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2,1018-0l

2 ткБ не обнаружено не доrryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

з
Общее микробное
число (37) Менее 1 не более 50 КоЕв 1 мл мук 4,2,1018-01

иогrытяния пповопили:

Должность, Ф,И.О, Подпись

Фельдшер-лаборант Пименова О.Б. v-4
лицо, ответственное за оформленше протокола:

Руководитель (за

Результат распространlIется
Полная или частичнаJI

Помоulнuк врача по обtцей zuzueчe
Маркелова Л,В,

Xpas,toBa Т.З.

пробу (образеu)
его протокола доtryскается только с

разрешения ИЛЦ, выдавшего п



Федеральная с.гryжба по надзору в сфере заIциты прав потребителей и благопо.lцчия человека

Филиал ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, КовернинСКОМ,
Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевскомо Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, гороД ШахУНья, гороД
Чкаловск

606502, Нижегоролская область, г.Городец, ул..Щоватора, 9.

Телефон, факс; (83161) 9-15-82
иннкпп 5262lз 68зз 152480200 l

:. окпо 01923244,огрн l05524s04s866
a

испыtАтЕльный лдворАторный цвнтр (илщ

Адрес ИJЩ:
606650, Нижегородскм область, г. Семенов, ул,

9 яrваря, 16а

Аттестат аккредитации

N9 РоСс RU. 000 l .5 1 0860 от 28, l l ,2012г,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
воды

м 4983 оm 17.07.2017

Заказчик (паимеtlование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ " Воdоканал". Нuэtсеzороdская обл, р,п. Воскресенское, ул. Феврмьская, d.27

Наименование пробы (образuа):
Воdа пumьевая - ценmраJIuзованное в оdоснабэюенuе :

Юридическое лицо, пндивидуальный предпринп;атель или физическое лицо, у которого
проводился отбор:

МУП ЖКХ " Воdоканм". Нuuсеzороdская обл, р,п, Воскресенское, ул,Феврмьская, d,27

Адрес, место, где производился отбор:
МУП ХКХ" Воdоканал" Воdоразборнм колонка, Нuэюееороdская обл, ВоскресенскuЙ р-н, с
Возdвuэюенское, ул. Ленuна. d,63

.Щолжностьо Ф.И.О. проводившего отбор:
Инuсенер-эколое ЛебеOева О.А.

Ш на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014

Щата и время отбора: 13.07.2017 I0 ч, 40 мuн,

,Щата и время доставки в ИЛЩ: l3.07,2017 ] ] ч. 00 мuн,

Условия доставки: без охлааtсdенuя

Сопроводительный документ: 
'i!.:;i.жiruспьtmанu,й 

с акmом оmбора проб оm

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образеч):
С анumарн о -zuеuенuч е скuй оmd ел

Основапие проведения испытаний: dоеовор оm 20,03,2017 е, Nр ]07-С
По dоеовору

Код пробы (образца): 4983,1 7хб

НrЩ на объем испытаний и пх оценку:
СанПuН 2,].4,1074-01 "Пumьевм воdа, Гuеuенuческuт mребованuя к качесmву Bodbl

ценmралuзованных сuсmемпumьевоео воdоснабэtсенuя, Конmроль качесmва. Гuеuенuческuе
mребованttя к обе спеч енuю б езопасносп7u сuсmем ?орячеео воdоснабсюе нuя,':

Щата окончания шспытаний: l7.07,2017 е.

F;



*a

Протокол испытаний NЬ 498З от l7.07.2017

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

п 4983. l 7хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория
J\ъ

п\п
Определяемые

показатели
Результаты
исгытаний

Норматив Единиrщ
измеDениrI

НЩ на методы
испытаний

Запах при 20 оС не обнарчжено не более 2 баллы гост зз5l-,74
2 Запах при 60 оС .не обнаружено не более 2 баллы гост зз5I-,74

3 Мутность менее 0.58 не более 1.5 мг/дм3 гост зз51-74

4 Привкус не обнапчжено не более 2 баллы гост зз51,-,l4

5 LIBeTHocTb менее 5 не более 20 гDад. гост з 1868-12

Испытания проводиJIи:

Должность. Ф.И,о Подпись
Фельпшео-лабопаrrг Самыгина Э.А. и

ы (образца): 498З.1 7хб

Микробиологическая лаборатория
Jt
пVl

Определяемые
показатели

Результаты
исгштаний

Норматив Единиlьl
измеоенIбI

Н,Щ на методы
исгштаний

окБ не обнарчжено не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018_01

2 ткБ не обнапчжено не догryскается КоЕ в 100 мл мук 4,2.1018-0l

aJ Менее l не более 50 КоЕ'в 1 мл мук 4.2.1018-01

Испытания проводили:
Должность. Ф.И.о Полпись

Фельдшео-лаборант Пименова о.Б. у 2-
Лицо, ответственное за оформлешие протокола:

Помоulнuк врача по обtцей zuzuене
Маркелова Л.В.

Храмова Т.З.
Руководlлтель (за

Результат распрострашt
Полная иJIи частичная

разрешеншI ИJЩ, выдавше

пробу (образец)
протокола допускается только с


